
東京都渋谷区温泉施設爆発火災の概要（第８報） 
 

平成 19 年 6 月 29 日(金)10 時 00 分現在 

消       防       庁 

 

１ 発生日時等 
発生時刻：平成１９年６月１９日 （時分調査中） 
覚知時刻：平成１９年６月１９日  １４時２９分 

 
２ 発生場所 

住  所：東京都渋谷区松濤一丁目２９番７号 
建物名称：株式会社ユニマットビューティーアンドスパ シエスパＢ棟 
用  途：１５項（その他の事業場） 
 

３ 建物概要 
構造 耐火造  階数 地上１階／地下１階 
建築面積 ８９．２２㎡  延面積 １５３．７１㎡ 
消防同意 平成１７年１月３１日 
使用検査 平成１７年１２月２０日 
消防用設備等 消火器、誘導灯 
  

４ 死傷者等 
死 者 ３人（５１歳女性、２２歳女性、２３歳女性） 
負傷者 ８人（２８歳男性重症、３５歳女性重症、３２歳女性重症、 
       搬送辞退５人（４２歳女性、４５歳女性、４９歳女性、４２歳男性、

５４歳男性）） 
 
５ 施設の状況 

Ｂ１ 温泉汲み上げポンプ装置、ガスセパレータ、源泉槽、受水槽 
１Ｆ 従業員控室、トイレ 

 
６ 東京消防庁の活動 
  ハイパーレスキューを含む消防隊など５７隊が出動 
 
７ 消防庁の対応 

(1) 消防法第３５条の３の２の規定に基づき消防庁長官の火災原因調査を発動し、２０

日午前から消防庁職員４人を現地に派遣するなど調査を実施しているところ。 
(2) 各都道府県知事あてに消防庁次長から「温泉の採取場所等の防火安全対策等に係る

実態調査について」（平成１９年６月２２日付け消防予第２４７号）を通知し、屋内

設置の温泉汲上げ設備に関する安全対策の実態等について、全国調査の実施を依頼し

たところ。 
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