
 

 

事 務 連 絡 

平成 24 年８月 28 日 

 

各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課 

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

 

消防庁危険物保安室 

 

 

「製造所及び一般取扱所に係る保安距離及び保有空地について」の再周知について 

 

 

 「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成 24 年４月３日閣議決

定）により、「LNG サテライト設備と危険物施設との離隔距離に関して、火災予防上安

全と認められる場合に緩和がなされるよう、「製造所及び一般取扱所に係る保安距離

及び保有空地について」（平成 13 年３月 29 日付け消防危第 40 号）を、再度周知徹底

する。」こととされました。 

つきましては、当該通知について再度周知いたしますので、貴職におかれましては、

その運用に配慮されるとともに、貴都道府県消防防災主管課におかれましては、この

旨貴管内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても周知く

ださいますようお願いいたします。 

 

 

 

御中 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：三浦、七條 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 
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消 防 危 第 ４ ０ 号

平成１３年３月２９日

各都道府県消防主管部長 殿

消防庁危険物保安室長

製造所及び一般取扱所に係る保安距離及び保有空地について

先般、規制緩和推進３か年計画（改訂）（平成１１年３月３０日閣議決定）を受けて設

置された「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委

員会」において、石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）第２条第２

項に規定する石油コンビナート等特別防災区域に設置される製造所及び一般取扱所におけ

る、危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号。以下「政令」という。）第

９条第１項第１号ニに規定する距離（以下「高圧ガス施設との保安距離」という。）及び

同項第２号に規定する空地（以下「保有空地」という。）に係る基準の特例について、安

全性を損なわないことを前提に検討が実施されました。

この内容を踏まえ、下記のとおり高圧ガス施設との保安距離及び保有空地の取り扱いに

係る運用を定めましたので、貴職におかれては、その運用に遺漏のないよう配慮されると

ともに、貴都道府県内の市町村長に対してもこの旨周知されるようお願いします。

記

１ 高圧ガス施設との保安距離について

高圧ガス施設との保安距離については、当該施設との位置関係等から安全上支障がな

いと判断できる場合には、政令第２３条を適用して緩和することが可能であること。

なお、位置関係等から安全上支障がないと判断できる場合の例としては次の場合が考

えられること。

(1) ア及びイに適合している場合

ア 主な工程が連続していること。

イ 施設間に、延焼を防止できる耐火構造の壁又は隔壁があること。なお、新たに隔

壁を設置（保有空地内への設置は認められないこと。）する場合においては、既設

の消火設備で有効に包含できなくなる部分が生じないようにする必要があること。

(2) 高圧ガス施設が保安目的のみの高圧ガス（不活性ガス）施設で、保安距離を保たな

ければならない製造所又は一般取扱所の専用施設である場合。

２ 保有空地内を他の施設の配管が通過することについて

次の(1)及び(2)のいずれにも適合している場合には、政令第２３条を適用し、保有空

地に他の施設の配管を通過させることを認めて差し支えないこと。

(1) 消防活動等に支障がないと認められる場合
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ア 他の施設の配管が、配管架台に整理して設置されていること。

イ 他の施設の配管が設置される配管架台は、次の(ｱ)及び(ｲ)に適合するものである

こと。

(ｱ) 消防活動等に支障となる位置に設けられていないこと。

例としては、配管架台の支柱、ブレース（筋交い）等の位置が消防活動の支障

とならないよう考慮して設置されている場合があること。

(ｲ) 危険物の規制に関する規則（昭和３４年自治省令第５５号。以下「規則」とい

う。）第１３条の５第２号（ただし書きを除く。）に定める措置が講じられてい

ること。

ただし、規則第１３条の５第２号本文と同等以上と認められる措置を講じた場

合はこの限りではない。

同等以上と認められる設備の例としては、当該架台に、散水設備を保有空地内に

存する配管架台全体を包含するように設ける場合があること。

ウ 他の施設の配管の流体は、次の(ｱ)から(ｳ)のものと接触した場合において、危険

な反応を起こさないものであること。

(ｱ) 当該製造所又は一般取扱所において貯蔵し、又は取り扱う物質

(ｲ) 当該製造所又は一般取扱所に適用する消火剤

(ｳ) 保有空地内に存する配管の流体

エ 他の施設の配管の流体が液体の危険物（固体の危険物を液状にして移送する場合

等を含む。）の場合は、有効に消防活動を行うことができる措置が講じられている

こと。

有効に消防活動を行うことができる例としては、当該配管架台の外側に、消防活

動に使用するための空地を確保する場合等があること。

(2) 他の施設の配管が、万一当該製造所又は一般取扱所の災害により破損した場合にお

いて、当該他の施設に火災又は爆発等の悪影響を与えないと判断できる場合

悪影響を与えない例としては、当該配管の破損に伴う関連施設の安全停止等の対策が

講じられている場合があること。


